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 به بعد الزامی  01/01/99رالعمل تاریخ صدور دستو برای کلیه ساختمان ها با، رعایت کلیه مفاد این آیین نامه

 .است

 

 

 در خصوص ساختمان های گروه S3  های و از یکی از نهادمجموعه کامل پمپ باید فهرست شده باشد 

 .ح داخلی یا بین المللی دارای تاییدیه باشدلاذی ص

 

 

 داخلی، به کارگیری پمپ های  کنندگانع ثانوی، در راستای حمایت از سازندگان و تولیدلاستثنأ تا اطا

با مشخصات   S3مسکونی گروه  ساخته شده بر اساس این دستورالعمل صرفا برای ساختمان های اداری و

 زیر بلامانع می باشد:

 ساختمان فاقد هرگونه کاربری دیگر به جزء مسکونی و اداری باشد. 

  متر باشد. 45 کمتر از (تراز کف آخرین طبقه نسبت به معبر دسترسی)ارتفاع ساختمان 

 متر باشد. 50 کمتر از خروجیترین لافاصله ایستگاه پمپاژ تا با 

 

 آتش نشانی توصیه اکید می نماید به منظور دستیابی به ضریب ایمنی  م به توضیح است که سازمانلاز

 پمپ های  مجموعه   از  فوق نیز شرایط   احراز  حتی در صورت S3گروه  های  ساختمان   تمامی لاتر، با

 آتش نشانی فهرست شده استفاده نماید.
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 مقدمه -1

 تذکرات مهم -1-1

صلاح و عدم نظارت  عدم نگارش استاندارد ملی پمپ های آتش نشانی ساختمانی توسط مراجع ذیبا توجه به 

صرفاً به عنوان یک راه حل موقت جهت رفع مشکلات خریداری و آیین نامه بر فرآیند تولید این محصول، این 

لید کنندگان مهندسان و در راستای حمایت از تو ،ش نشانی توسط شهروندان، سازندگاننصب پمپ های آت

داخلی، به منظور ارتقای ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان، تنظیم شده است. در صورت نشر استاندارد 

آن استاندارد جایگزین  و یا مراجع ذیصلاح مربوطه، نتوسط سازمان ملی استاندارد ایرا معادل این آیین نامه،

 .این آیین نامه خواهد گردید

 .ه شامل پمپ های دارای محرك دیزل نمی شودالزامات این آیین نام

 د.ل پمپ های نوع سانتریفیوژ بوده و شامل پمپ های توربین عمودی نمی باشمااین آیین نامه فقط شالزامات 

هایی هیچگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا با تکیه  بدیهی است گردآوری چنین مجموعه

و بازنویسی این ضوابط،  اصلاحهای ارزشمند شما مهندسین و مخاطبین گرامی، با  بر پیشنهادات و راهنمایی

 .در راستای هرچه بهتر و کاملتر شدن این مجموعه گام بردارد

 

 اهمیت پمپ آتش نشانی استاندارد -1-2

حائز اهمیتی در عملکرد  تم اطفای حریق ساختمان، نقشسیس تپنده مجموعه پمپ آتش نشانی، به عنوان قلب

صحیح سیستم دارد. هر گونه نقص در عملکرد این وسیله می تواند منجر به کاهش کارایی سیستم اطفای 

حریق ساختمان و خسارات جانی و مالی غیر قابل جبران گردد. از این جهت، استفاده از مجموعه پمپ آتش 

 مربوط به تهیه پمپ های مخصوص آتش نشانی ین نامهآیاین  .نشانی دارای استاندارد معتبر، بسیار مهم است

سعی گردیده است تا در و  برای مجموعه پمپ ها است بخش های مکانیکال و الکتریکالشامل  می باشد که

 .حد امکان ضریب ایمنی عملکردی این پمپ ها با تدابیر در نظر گرفته شده افزایش پیدا کند

 

 هدف -1-3

مربوط به پمپ های آتش نشانی سانتریفیوژ جهت استفاده در سیستم های حفاظت از الزامات این آیین نامه 

 .حریق آبی است

انتخاب، نصب و استفاده از پمپ های مورد اشاره در این آیین نامه، باید بر اساس الزامات مندرج طراحی، نحوه 

 .باشد (95در ضوابط اطفای حریق سازمان آتش نشانی تهران )ویرایش 
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 واژه نامه -1-4

 (corrosion resistance material)مواد مقاوم در برابر خوردگی -1-4-1

ولاد زنگ نزن سری موادی که میزان مقاومت در برابر خوردگی آنها معادل یا بیشتر از برنج، برنز، مونل و یا ف

 .باشد 300

 (maximum net pressure) بیشینه فشار خالص -1-4-2

زدیک به جریان یا ن بدونرعت اسمی، که معمولاً در فشار شده توسط پمپ در س بیشترین فشار خالص تولید

 .آن اتفاق می افتد

 (maximum working pressure) بیشینه فشار کاری -1-4-3

پمپ  برای آزمون های عملکردی مشخص شده در این آیین نامه، بیشینه فشار تولید شده در فلنج دهش 

جاز، مجمع بیشینه فشار خالص تولید شده توسط پمپ و فشار مکش مثبت تحت هر یک از شرایط کاری، از 

روژه ای که پحاصل می گردد. برای آزمون های تولید، این مقدار ممکن است بسته به شرایط تحمیلی ناشی از 

ی پمپ پمپ برای آن ساخته شده است، کمتر باشد. بیشینه فشار خالص و بیشینه فشار مکش مثبتی که رو

 .است، همان مقادیری می باشند که معیار پذیرش یک پمپ در یک پروژه استدرج شده 

 ( End suction pump) انتهاپمپ مکش از  -4-4-1

ت نوعی پمپ سانتریفیوژ افقی که نازل مکش آن در خط مرکز پمپ و در سمت مخالف محفظه ورودی شف

 طولی شفت، عمود باشد.روی بدنه به گونه ای قرار گرفته است که سطح نازل مکش به محور 

 (In line pumpپمپ خطی ) -5-4-1

خط  نوعی پمپ سانتریفیوژ که بخش محرك آن تنها توسط پمپ پشتیبانی شده و اتصالات مکش و دهش آن

 مرکز مشترکی دارند که محور شفت را نصف می کند. 

 (Split case pump)دومکشه پمپ  -6-4-1

ورت نوعی پمپ سانتریفیوژ که محفظه آن به صورت شعاعی یا محوری نسبت به شفت، تقسیم شده و به ص

 افقی یا عمودی نصب می گردد. 

 (net (total head) pressure) فشار خالص )هد مجموع(   -7-4-1

اختلاف جبری بین فشارهای اندازه گیری شده در فلنج  3، یا خطی2انتها، مکش از 1دومکشهبرای پمپ های 

این مقدار باید با توجه به خط مرکز پمپ و اختلاف های موجود در هد است.  kpaیا  psiدهش برحسب 

 د.قاط اتصال گیج ها، اصلاح شده باشسرعتی در ن

 

                                                           
1 Split case 
2 End suction 
3 In line 
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 (shut off (churn) pressure)فشار در جریان صفر   -8-4-1

هش دتوسط پمپ در سرعت اسمی در شرایطی که آبی از پمپ خارج نشود )شیر قسمت هد خالص تولید شده 

 .(بسته باشد

 (pump load) بار پمپ -9-4-1

مورد نیاز برای گرداندن پمپ در سرعت اسمی و ظرفیتی که بیشترین توان را نیاز  ورودی( hp) 4توان حقیقی

 .دارد

 (fire pump assembly) مجموعه پمپ آتش نشانی -10-4-1

پ مجموعه پمپ آتش نشانی، مجموعه ای است متشکل از یک دستگاه الکتروپمپ اصلی و یک دستگاه پم

یزات تجه، اتصالات ، به همراه کلیه شیرآلات،جوکیپمپ الکترورزرو )با موتور الکتریکی یا دیزلی( و یک دستگاه 

ورد نیاز سیستم ممنظور تامین ظرفیت و فشار  ، بهاستانداردو شاسی  مرتبط فرمانتابلوهای تابلو یا  کنترلی،

ز پیش اجموعه های آتش نشانی آبی ساختمان )نظیر لوله های ایستاده و شبکه بارنده( که به صورت یک م

 .ساخته شده و مورد آزمون قرار می گیرد ،مهندسی شده

 (jockey pump) جوکیپمپ  -11-4-1

مجموعه  استفاده شده و معمولاً اولین پمپی است که درپمپی که برای تامین افت فشارهای جزئی سیستم 

 .شود می شود. دبی این پمپ نباید از دبی نشتی های نرمال سیستم کمتر انتخاب نپمپ آتش نشانی روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Brake horsepower 
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 پمپ مجموعه  مکانیکال الزامات -2

)برنز، فولاد زنگ نزن و آلیاژهای پمپ آتش نشانی باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی و پروانه های شفت  -1-2

 .مشابه( باشد

تمامی قطعات داخلی پمپ نظیر پروانه، رینگ پروانه، رینگ بدنه، بوش شفت، سایر رینگ ها، محفظه  -2-2

.. باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی انتخاب .ورودی شفت، مهره های داخلی، آب بندها، سرپوش تخلیه و

 .شوند

بندی ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، تعبیه شود. باید واشر آب ،هاخلی یاتاقاندر انتهای دا -2-3

نفوذ  که در نظر گرفته شود گونه ای ید بهواشر و درپوش گردگیر مناسب با نیز یاتاقان ها در انتهای خارجی

 .مواد خارجی به داخل یاتاقان تا حد امکان محدود شده باشد

ها باید از نوع مکانیکی با طول عمر بالا باشد. استفاده از نخ گرافیتی مورد استفاده در پمپهای بندیآب -4-2

 بندی، مجاز نیست.جهت آب

 65حداقل  ی معادلفشارتوانایی تامین درصد دبی نامی،  150که در  شودباید به نحوی انتخاب  هاپمپ -2-5

 .داشته باشددرصد فشار نامی را 

 .بیشتر شود نامیهد  %140خالص پمپ آتش نشانی نباید از بیشینه فشار  -2-6

سیستم توسط اجزای تحمل قابل فشار بیشینه بالاتر از  ،سیستمصفر  جریان در فشاردر صورتی که  -2-7

در  ، الزامی است.بر روی کلکتور خروجی با سازوکاری مناسب جهت تخلیه آباز شیر اطمینان  استفادهباشد، 

شیر اطمینان به داخل مخزن بلامانع آب خروجی از آتش نشانی مستقل، برگشت  آب صورت استفاده از مخزن

در غیر این صورت، خروجی این شیر باید به نحو مناسب به فاضلاب یا سیستم جمع آوری آب های  .است

 سطحی، تخلیه شود.

 و یا  psi200  ارکه تحمل حداقل فش شوندانتخاب  یرآلات و اتصالات باید به نحویش لوله ها، تمامی -8-2

psi 50  سیستم )هر کدام که بزرگتر بود( را داشته باشندصفر جریان درفشار بیشتر از. 

با لوله های به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش نشانی باید از نوع فولادی بدون درز  تمامی -2-9

 د.شونانتخاب  سیستمدر  محتملفشار  بیشترینقابلیت تحمل  و 40 حداقل رده

سایز لوله های مختلف به کار رفته در لوله کشی مجموعه پمپ آتش نشانی باید مطابق جدول ذیل  -2-10

 باشد.
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 گریز از مرکزنشانی : اطلاعات پمپ های آتش1جدول 

تامین کل ظرفیت محاسبه د که توان باید به گونه ای انتخاب شده باش های اصلی یا رزروهر یک از پمپ -2-11

 .شده مورد نیاز سیستم را به تنهایی داشته باشند. هد و دبی این پمپ ها باید کاملاً یکسان در نظر گرفته شود

فشار خاموش شدن آن باید   و باشد اسپرینکلر کمتر از مقدار دبی مورد نیاز یکباید  جوکیدبی پمپ  -12-2

 آن شروع به کار فشار فشار استاتیک باشد، همچنینل مجموع فشار حالت جریان نزدیک صفر و حداقل معاد

 psi 5  باید فشار شروع به کار پمپ اصلی اول .باشد خاموش شدن آنفشار کمتر از  psi10  باید حداقل

 psi 10باشد، همچنین فشار شروع به کار پمپ اصلی دوم باید  جوکیپایین تر از فشار شروع به کار پمپ 

 پایین تر از فشار شروع به کار پمپ اصلی اول باشد.

الکتروموتور  .شوندانتخاب  الکتروپمپ از پیش کوپل شده،های گریز از مرکز حتما باید به صورت پمپ -13-2

 به کار رفته در الکتروپمپ باید دارای استاندارد ملی یا بین المللی معتبر باشد.

پیشنهاد می  معادل یکی از مقادیر مندرج در جدول ذیل مجموعه پمپ آتش نشانی، ظرفیت آبدهی -2-14

 .گردد

 مترمکعب بر ساعت (GPMگالن بر دقیقه )

50 11.5 

100 23 

150 34 

200 45.5 

250 57 

300 68 

350 80 

400 91 

450 102 

500 113.5 

 : اطلاعات مربوط به ظرفیت پمپ 2جدول 
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 باشند. ن آیین نامهمطابق الزامات ای سیستم خودسرویس پمپ ها باید مجهز به -15-2

 .شوداستفاده (1 مطابق شکل)از شیر اطمینان های پایین، باید در دبیها اری پمپکخنکبه منظور  -16-2

 .باشد (1)مطابق شکل  کننده جریانهر پمپ باید در قسمت مکش و دهش خود دارای شیرهای قطع -2-17

 .پمپ باید دارای شیر یکطرفه مناسب باشدهر به منظور جلوگیری از برگشت جریان، بخش دهش  -2-18

)استفاده از شیر .انتخاب گردداسب با فشار سیستم متناز نوع استاندارد بوده و شیرهای یکطرفه باید  -19-2

 (م پلاستیک، مجاز نمی باشدتما های یکطرفه با جنس زبانه

صافی  .مناسب در جهت اصولی نصب گردد و مش توری در خط مکش هر پمپ باید صافی با ابعاد -2-20

 د.ای نصب شود که فضای مناسب جهت تعمیرات و نگهداری آن، وجود داشته باشباید به گونه

شود در امتداد عمودی پیشنهاد میده و المقدور، نزدیک به قسمت مکش پمپ نصب شصافی باید حتی -2-21

درجه  45بالا به پایین نصب شود. در صورت نصب صافی در امتداد افقی، قسمت  ، ازجهت جریاندر امتداد و 

 د.صافی باید به طرف پایین قرار گیر

 استفاده شود. برای پمپ های اصلی باید از صافی چدنی -2-22

در خطوط متناسب با فشار طراحی  استانداردگیر به منظور حذف و یا کاهش ارتعاشات، استفاده از لرزه -2-23

 . مکش و دهش پمپ الزامی است

بین دهش پمپ گیر خط دهش باید لرزهقرار گیرد. مکش پمپ و صافی گیر خط مکش باید بین لرزه -2-24

 .قرار گیرد یکطرفهو شیر 

 الزامی نمی باشد. جوکینصب لرزه گیر برای پمپ  -25-2

 .برابر باشد ،مرتبطآلات و اتصالات باید با قطر لوله سایز شیر -26-2

، استفاده از شیر S1های گروه در ساختمان .باشد OS&Y نوعخط مکش پمپ باید از کن شیر قطع -27-2

 ، بلامانع است. استانداردکشویی 

ای دارای و یا پروانهدارای قابلیت ارسال سیگنال  OS&Y نوع دهش پمپ باید ازخط کن شیر قطع -28-2

، بلامانع استاندارد، استفاده از شیر کشویی S1های گروه . در ساختمانباشد نظارتابلیت ارسال سیگنال ق

 است. 

-آتشها و ضوابط سازمان بر اساس مشخصات عملکردی پمپکلکتورهای مکش و دهش باید  سایز -2-29

 باشد. کلکتور مکش باید حداقل یک سایز از کلکتور دهش بزرگتر .انتخاب شودنشانی، 
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پمپ بوده و به نحوی انتخاب شود که سرعت سیال در د دبی درص 150بر اساس سایز لوله دهش باید  -2-30

 .تجاوز نکند ثانیه متر بر 6آن از 

نتخاب شود که سرعت سیال در بوده و به نحوی اپمپ درصد دبی  150باید بر اساس  مکشسایز لوله  -2-31

 .تجاوز نکندمتر بر ثانیه   6.4 آن از

نوع از ، این تبدیل باید لوله مکش و فلنج مکش پمپ اتصالجهت  ،در صورت نیاز به استفاده از تبدیل -2-32

جهت تبدیل غیر هم مرکز باید  د.که از حبس هوا ممانعت به عمل آی نصب شودای به گونه بوده ومرکز غیر هم

 د.مرکز باید به سمت بالا باشتبدیل غیر هم تختقسمت  و شدهانتخاب  سیالمتناسب با جهت جریان 

  .باید از تبدیل هم مرکز استفاده شود لوله دهش و فلنج دهش پمپ اتصال به منظور -2-33

هوا گرفتن و بروز پدیده کاویتاسیون در آن ای انجام شود که امکان کشی بخش مکش باید به گونهلوله -2-34

 .دوجود نداشته باش

که باعث  اتصالیا اولین تجهیز تا  فلنج مکش پمپ ای باشد که فاصلهگونهطول خط مکش باید به  -2-35

 د.باشورودی  لوله برابر قطر 10 حداقل ،افت در مسیر می شود

 مانومتربه پمپ باید  دهش خطخط مکش پمپ باید به مانومتر مناسب )فشار و خلاء( و همچنین در  -2-36

به همراه  باید خط دهش مانومتر شیر قطع کن ودارای  بایدخط مکش  مانومتر .تجهیز گردد )فشار(مناسب

به سادگی قابل  که برای اپراتورنصب شود مناسب  به گونه ای  نمایش جهتدر بوده و  لوپ و شیر قطع کن

  .رویت باشد

نصب روی کلکتور خروجی و  به منظور متریسانتی 10ی حداقل باید از نوع روغنی با صفحه مانومتر -37-2

برای نصب در دهش  بوده و رنج سنجش آن دهش پمپ ها متری به منظور نصب رویانتیس 6 حداقل  صفحه

 .اشدحداقل دو برابر فشار نامی سیستم ب پمپ

کن بین شیر یکطرفه و شیر قطع باید متناسب با سیال آب انتخاب گردد و در خط دهش، هاسوییچپرشر -38-2

پرشر سوییچ  نصب شده و مسیری لوپ با فشار مناسب لوله لازم به ذکر است این تجهیز باید بر روی .قرار گیرد

 .باشد قطع کنباید فاقد هر گونه شیر

 از نوع زین اسبی باشد. بایداتصال لوله ها به کلکتور  -39-2

 لوله ها، به منظور ایجاد حداقل پلیسه، از برشکاری نوع سرد استفاده شود.جهت برشکاری  -40-2

ها، به منظور عدم وجود ضایعات در داخل لوله، از سوراخکاری سرد استفاده جهت سوراخکاری لوله -41-2

 شود. 
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 .شودسیم دار استفاده  (Gasket)از واشر باید یکدیگرجهت اتصال فلنج ها به  -42-2

کارکرد مکرر  جهت جلوگیری از ،منبع تحت فشار با ظرفیت و فشار کاری مناسباز توصیه می گردد  -43-2

 استفاده گردد.پمپ جوکی در راستای تامین فشار سیستم 

باید یک  ،تحت فشارمنبع و مسیر مابین شیر قطع کن  صورت استفاده از منبع تحت فشار باید در در -44-2

 عدد شیر تخلیه نصب گردد.

تمامی اجزای تشکیل دهنده مجموعه پمپ آتش نشانی، باید روی یک شاسی فولادی نصب و تثبیت  -2-45

 .شوند

 استفاده گردد. 8سایز  ناودانی از پمپ ها باید حداقل مجموعه شاسیبرای  -46-2

های حاصل از ارتعاشات پمپ های نصب شده، به طور در طراحی و نصب شاسی، باید نیروها و تنش  -2-47

 .کامل در نظر گرفته شود

دهند باید دارای جوشکارانی که عملیات جوشکاری و نصب اجزا بر روی شاسی را انجام می تمامی -2-48

 .صلاح باشندگواهینامه صلاحیت از نهادهای ذی

ای باشد که فضا و دسترسی کافی جهت انجام تعمیرات و نحوه چیدمان و نصب تجهیزات باید به گونه -2-49

 .ها وجود داشته باشدالمان تمامینگهداری برای 

اصولی  حملروی شاسی به منظور  ، بریا تجهیز مناسب جهت بارگیری نصب قلاب استانداردباید از  -50-2

 .استفاده گردد پمپمجموعه پکیج 

 استفاده گردد. با سایز استاندارد و جنس گالوانیزه تخت و فنری، پیچ، مهره و واشر باید از -51-2

 .شود استفاده بار 16 حداقل کاری فشار با باید ( کور و جوشی ای، دنده)  ها فلنچ -52-2

 جنس ازباید ... (  و تبدیل راه سه و راه سه چپقی، زانو، ماسوره، مهره مغزی،)  ای دنده اتصالات -53-2

 . شود استفاده استاندارد و سنگین

قرمز از نوع اپوکسی نشانی باید به رنگ های اصلی مجموعه پمپ آتشرنگ آمیزی شاسی و المان -2-54

 .باشد( RAL3020)ترجیحاً کد 

تولید کننده  .ستا الزامی پمپمجموعه هر  به ازای شناسه یکتا،با  استیل از نوع پلاك فلزینصب  -2-55

مجموعه پمپ باید دارای یک پایگاه داده ای باشد که با وارد کردن شناسه یکتا، قابلیت رویت اطلاعات زیر  

 باشد.
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 : ( 1) فایل شماره  کلیحاوی مشخصات  فایل (1

  نشانی، شماره پرونده آتشآدرس پروژه نام وپروژه : مشخصات 

  تاریخ تولیدپمپمجموعه ، شماره سریال تماس، آدرس و اطلاعات نام:  تولیدکنندهمشخصات ، 

 پمپ :مجموعه مشخصات فنی 

 و رزرو الکتروپمپ اصلی : 

دبی نامی ) بر ، قطر پروانه آمپر مصرفی الکتروموتور،و دور الکتروموتور،  توان نوع پمپ، نام سازنده،

 فشار نامیو  ( m3/hrو  gpmحسب 

  جوکیالکتروپمپ : 

 gpm، دبی نامی ) بر حسب توان و دور الکتروموتور، آمپر مصرفی الکتروموتور نام سازنده، نوع پمپ، 

 ( psiو  m ،barفشار نامی ) بر حسب  و ( m3/hrو 

 دیزل 

 تابلوفرمان 

 منبع تحت فشار 

 فایل های مورد نظر :

 ( 2) فایل شماره  کاتالوگ الکتروپمپ های مورد نظر (2

 ( 3) فایل شماره  نقشه تابلوفرمان (3

 ( 4) فایل شماره  دستورالعمل راه اندازی (4

 ( 5دستورالعمل نگهداری ) فایل شماره  (5
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 )مخزن مستقل( : نمای شماتیک مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات)الف( 1 شکل

 

 
 )مخزن مشترك( : نمای شماتیک مجموعه پمپ نمونه به همراه متعلقات)ب( 1 شکل
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 پمپمجموعه  الکتریکالالزامات  -3

 از ورق فولادی به ضخامت باید داخلی جهت نصب تجهیزات( ریل های)جعبه تابلو و ی برق تابلوها -1-3

 .دنمتر ساخته شومیلی 5/1 حداقل

جهت نصب گوشواره  روبند و(، تابلو، لولا، صفحه مطالعه نقشه )جیب مناسب تابلو ها باید شامل قفل -3-2

 د. نباش

 باشد.الکترواستاتیک ا رنگ کوره ای رنگ آمیزی تابلو باید ب -3-3

 .شودمشخصات فنی با کیفیت مناسب، مجهز فلزی تابلو باید به پلاك  -3-4

 شرکت تولید کننده، آدرس و شماره تماس نام 

  محل نصب تابلوشماره پرونده شهرسازی و آدرس 

  و درجه حفاظتضخامت ورق ( تابلوIP) 

 مشخصات الکتریکی نظیر جریان و ولتاژ نامی و فرکانس 

 ( فاز تعداد...... .خط تعدادنوع تابلو.)..... 

 سال ساخت تابلو 

 بازرسی داخلی به منظور انجامدسترسی به تجهیزات  که شودبه گونه ای طراحی  داخل تابلو باید فضای -3-5

تابلو امکان توسعه مکان پذیر باشد. این فضا باید به گونه ای در نظر گرفته شود که تعمیرات، به سهولت او 

 .داشته باشدوجود  %15 به میزان حداقل

 .شودنصب باشد، حریق و انفجار خطر هر گونه عاری از  ، کهمناسبی تابلو باید در محل -3-6

 (ارتزمین حفاظتی )اتصال شینه مسی به شینه زبوده و با استفاده ا یتابلو باید دارای نوار لاستیک درِ -3-7

 .متصل شود

 باشند. IP54تابلو باید دارای درجه حفاظت حداقل  -3-8

 .شود نصب با ابعاد مناسب علامت احتیاطباید تابلو  بدرروی  -3-9

 (باشدالزامی نمی).باشدبه روشنایی داخلی مجهز  می تواندتابلو  -3-10

و ( Cable Gland) گلند، باید از محل ورود و خروج کابلدر جلوگیری از صدمات احتمالی  منظوربه  -3-11

 استفاده گردد.  (Brass Bush) برنجی شبرای لوله های فولادی از بو

 .شودشو انجام استفاده از سرسیم و کابل ید بابا الکتریکی اتصالات تمامی -3-12
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باید از لوله فولادی قرار گیرند،  ، برخورد و آسیب فیزیکیتردددر مسیر ی که ممکن است کابل های  -13-3

 عبور داده شوند.

 .)یک و سه دهم( باشد 3/1حداقل باید نسبت قطر داخلی لوله به قطر دسته سیم و کابل ها  -3-41

 6 دحدوفاصله ای در  ،سقفیا  دیوار ولوله بین و بوده پیچه دواز نوع های روکار باید های لولهبست-15-3

  .برقرار کندمیلی متر 

 مجاز نیست.تغییر نوع لوله از فولادی به پلاستیکی بدون جعبه تقسیم مناسب  -16-3

 باشد.مجاز نمیاستفاده از نوار چسب در اتصالات  -17-3

 ها باید از جنس مس باشد. ها و کابلهادی مورد استفاده در سیم -18-3

 .شوندبه صورت یکپارچه اجرا باید بدون انفصال و ها کابل -3-19

سی ویبا عایق بندی پیمفتولی از نوع تک ،مترمیلی 10تا مقطع ها کشیشده در سیم ههای استفادسیم -3-20

 انتخاب شوند. از نوع چند مفتولی توانند ها میاین مقطع به بالا سیمز بوده و ا

ها باید با استفاده از سرسیم مخصوص سیم اتصال ،جای مفتولههای افشان بدر صورت استفاده از سیم -21-3

  .انجام شودی یکپارچه کارو یا لحیم

نصب شده روی بدنه  یک آژیر بادیبه اید ب این رلهمجهز باشند.  فازکنترل رلهِ تمامی تابلوها باید به  -3-22

فقط به صورت دستی و توسط باید نباید به صورت خودکار قطع شده و قطع آن این آژیر  .شود ، متصلتابلو

به  (Fault)همچنین باید در صورت فعال شدن تجهیز مذکور یک سیگنال خطا  .امکان پذیر باشداپراتور، 

 ارسال گردد. PLCمرکز کنترل اعلام حریق و نیز فرمانی مبنی بر عدم فعال شدن سیستم خود سرویس به 

 .دنباش برچسبکدگذاری شده و دارای باید به نحو مناسب و خوانا ، تجهیزات تمامی -3-23

 .باشنداز جنس مقاوم در برابر خوردگی )گالوانیزه، استیل و ...(  باید لولای تابلو،  -3-24

 .ر باشندبمعت استاندارد ملی یا بین المللی دارایباید  ،تجهیزات مورد استفادهتمامی  -3-25

زمین حفاظتی اتصالرشته سیم نول و یا  هرنه مجاز نبوده و یاتصال سیم به تابلو بدون استفاده از ش -3-26

 خود در تابلو متصل شود.  به به شینه مربوط مستقل به صورت باید

 .متصل گرددزمین حفاظتی اتصالبدنه تابلو باید به سیستم  -3-27

 .دنموتوری باش  Cتیپ از نوع کلیدهای مینیاتوری باید -3-28
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 .مسیرهای جریان باید از خروجی کلید اصلی تابلو باشد تمامیانشعابات  -3-29

 اعلان کشف و به سیستمهای فنی این آیین نامه، مطابق جزئیات و نقشهپمپ باید مجموعه تابلوهای  -30-3

 شوند.متصل  Faultو  Fireبا قابلیت ارسال فرامین حریق 

 .سیم ها باید مطابق جدول ذیل باشدرنگ  -3-31

 رنگ سیم

 قرمز 1فاز 

 زرد 2فاز 

 مشکی 3فاز 

 آبی روشن هادی خنثی

 سبز/ زرد هادی حفاظتی

 : رنگ بندی سیم ها4جدول 

 

نقشه مدارهای ، تنقشه مدارهای قدر ،ی تجهیزات الکتریکیینقشه جانماتابلو، شامل  یایهای اجرنقشه -32-3

 قرار گیرد. درون محفظه تعبیه شده داخل تابلو حریق، باید  اعلانکشف و و نقشه های اتصال به سیستم  فرمان

( استفاده فیوز سیونرغیر قابل قطع زیر بار )سک ها باید از کلیدهایورودی مدار قدرت پمپسمت در  -33-3

 .شود

 .مجاز نیست ورودی مدار قدرت پمپ های اصلی دربیمتال و کنترل فاز استفاده از   -34-3

 هایو مدار لوباید تاب پمپهر  ،S3و  S2گروه های ساختمان شده برایدر مجموعه پمپ های ساخته  -3-35

 .ته باشدجداگانه و مخصوص به خود را داش

تحت هر  ،توان الکتروموتورها باید به گونه ای انتخاب شود که حداکثر شدت جریان موتور در هر فاز -3-36

( Full Loadاز شدت جریان بار کامل )، (بارگذاری آن تحت بار نامتعادل)شامل شرایطی از کارکرد پمپ 

 .بیشتر نشود ،(Overloadضرب در ضریب مجاز اضافه بار )

 .کار انتخاب شودالکتروموتورها باید از نوع دائم -3-37

 .ورودی برق اصلی تابلوی پمپ آتش نشانی، باید مستقل باشد -3-38
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جهت برق رسانی به تجهیزات دیگر و اتصال تابلوی برق پمپ آتش نشانی نباید به عنوان جعبه تقسیم  -3-39

 .سیم های ورودی و خروجی، مورد استفاده قرار گیرد

به منظور جلوگیری از شدت جریان هجومی در لحظه راه اندازی پمپ، تمهیدات حافظتی مناسب باید  -3-40

 .در نظر گرفته شود

 باشد.عملکرد پمپ ها تاثیر داشته بر اتصال زمین نباید خطای  -3-41

 مجاز نیست.پمپ های اصلی مدارهای تغذیه ، در تمهیدات حفاظتی شدت جریاناستفاده از  -3-44

سانتی  30 ، حداقلاز دیوار مشترك با فضای غیر ایمن برق باید هایتابلودر زمان نصب مجموعه پمپ،  -45-3

جهت  مهیدات مناسبدر صورت نصب تابلو بر روی شاسی مشترك با پمپ باید ت .دنمتر فاصله داشته باش

 ارتعاشات در نظر گرفته شود. حذف و یا کاهش

 یبرای توان ها کیلوات به روش مستقیم، مجاز است. 5/7برای پمپ های تا توان الکتروموتور  اندازیراه -3-46

 مثلث استفاده گردد. -بالاتر، باید از روش ستاره

 . ید مطابق نقشه های پیوست شده اجرا گرددتابلو برق ورودی با -47-3

 متناسب با تعداد فیوز های اصلی برای کلیدفیوز های ذوب شونده مدار قدرت پمپ ها باید فیوز رزرو -48-3

 در داخل تابلو در نظر گرفته شود.

 logپمپ های اصلی، استفاده از جهت ثبت رویدادها و گزارش های مربوط به عملکرد خودسرویس و  -49-3

 الزامی است.  PLCدر 
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 (S1): مدار قدرت پمپ ها2شکل
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 PLC(S1)و تغذیه کنترل فاز: مدار 3شکل 
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 (S1: شماتیک تابلو برق)4شکل 
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 (S1)پمپ با سیستم اعلان حریقو ارتباط تابلو مجموعه    PLC: مدار تک خطی 5ل شک
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 (S1شماره یک )مدار فرمان تابلو  :6شکل 
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 (S2,S3شماره یک ): مدار فرمان تابلو 7شکل 
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 (S2,S3: مدار قدرت تابلو شماره یک )8شکل 
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 (S2,S3)تابلو شماره یک PLC: مدار کنترل فاز و تغذیه9شکل 
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 (S2,S3شماره یک) : شماتیک تابلو برق10شکل 
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 (S2,S3و ارتباط تابلو پمپ شماره یک با سیستم اعلان حریق)   PLC: مدار تک خطی 11ل شک
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 (S2,S3) تابلو شماره دو: مدار فرمان 12شکل 

www.mohandes-iran.com

http://www.mohandes-iran.com


مجموعه پمپ های آتش نشانیآیین نامه            

 
 

 

29 
 

 

 (S2,S3) تابلو شماره دو: مدار قدرت 13شکل 
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 (S2,S3)شماره دو  : شماتیک تابلو برق14شکل 
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  ودسرویسها در شرایط حریق و خنحوه راه اندازی پمپ الزامات مربوط به -4

سیستم اطفای ی هایکی از مصرف کنندهدر صورت بروز افت فشار در بالادست سیستم )فعال شدن  -4-1

با توجه به عدم تامین اندازی شده و  به منظور جبران افت فشار، راه جوکیحریق ساختمان(، ابتدا باید پمپ 

بوده و یا  ، فرمان راه اندازی پمپ اصلی باید صادر شود. در صورتی که پمپ اصلی فاقد عملکرددبی مورد نیاز

طراحی مدارهای کنترل و  شود.، پمپ رزرو باید بلافاصله جایگزین آن ردددچار مشکل گدر حین عملکرد 

 .شودنهای دیگر مانع از کارکرد پمپ،  جوکیعملکرد پمپ فرمان باید به گونه ای باشد که 

ها پمپاز  هر کدامافت فشار و روشن شدن  صورت به گونه ای باشد که درباید  الکتریکیطراحی مدار  -2-4

به مدت ، عملکرد آن حتی در صورت افزایش فشار تا فشار تنظیم شده اولیه، قطع نشده و در شرایط حریق

 دقیقه ادامه یابد.  10

خاموش شدن خودکار مجموعه پمپ در شرایط حریق، تنها در صورت بازگشت عوامل اولیه منجر به راه  -3-4

 شد. دقیقه، مجاز می با 10 یط نرمال و سپری شدن زماناندازی پمپ، به شرا

 داشته باشند.تابلوهای مجموعه پمپ آتش نشانی، باید قابلیت خاموش کردن دستی سیستم را  -4-4

حریق و راه اندازی  ر به ارسال سیگنال به سیستم اعلانفعال شدن پمپ ها در شرایط حریق باید منج -4-5

 شود.  هشدار عمومی

 fail-safeحریق با تابلو فرمان مجموعه پمپ، باید به صورت دوطرفه و با حالت  ارتباط سیستم اعلان  -6-4

حریق ارسال شده و همچنین در  پمپ، فرمان مقتضی به تابلو اعلان باشد به طوریکه در صورت روشن شدن

 زمان حریق، مکانیزم خودسرویس از مدار خارج گردد.

ابتدا فشار به نحوی که فعال شود،  لونوئید(و)شیر سسیستم خودسرویس باید توسط شیر تخلیه برقی  -7-4

اندازی راهها یچیها توسط فرمان پرشر سوپمپسپس به دلیل افت فشار حاصله، و  کاهش یافتهکلکتور خروجی 

لازم به ذکر است با توجه به حساسیت  نمایش داده شده است.، محل جانمایی شیر برقی 1 در شکلگردند. 

 استفاده از صافی الزامی است . شیر تخلیه برقی ،

در  مرتبه )حداقل یکقابل تنظیم  سیستم خود سرویس باید در بازه های زمانی از پیش مشخص شده -4-8

طور هسناریوی خود سرویس در کنترلر باید طوری طراحی شده باشد که ب. نماید تستپمپ را مجموعه   (،ماه

 .نموده و به موقع آنرا خاموش نماید خودکار موتور را روشن و کارکرد آنرا مدیریت

طراحی مدارهای فرمان باید به نحوی باشد که در حالت فعال شدن مکانیزم خودسرویس، یک چراغ  -9-4

نماید. راه اندازی خودسرویس نباید منجر  و فعال شدن خودسرویس را اعلان شدهنمایشگر روی تابلو روشن 

 و فعال شدن آژیر تابلو شود. اعلان حریق به هشدار 
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 (S1)سناریو عملکرد خودسرویس پمپ هانمونه  -1پیوست 

24VDC  : ورودی  برق جهت فعال شدنPLC. 

I1 :  رله ، تیکه سیستم اعلان حریق فعال گرددباشد و در صور می 1ورودی دیجیتال شمارهk6.2  منجر به

 خارج شدن سیستم خودسرویس از مدار می گردد.

I4 :  رله ت اختلال در فاز های ورودی)کنترل فاز(، باشد و در صور می 4ورودی دیجیتال شمارهk2.2  منجر

 به خارج شدن سیستم خودسرویس از مدار می گردد.

I5 :  لازم به  خودسرویس شروع میگردد،  فرآیندبا فشردن کلید تست  کهباشد  می 5ورودی دیجیتال شماره

اتوماتیک عملیات خودسرویس  جهت کارکرد دستی سیستم خودسرویس بوده و عملکردکه این  توضیح است

 .گردد به صورت ماهیانه نیز انجام می

Q1 :  اتوماتیک(  بعد از فعال شدن عملیات خودسرویس )دستی یاکه  می باشد 1خروجی دیجیتال شماره

پمپ جوکی  ، 2شماره  اصلی باعث غیر فعال شدن پمپ و می گردد K4.1 , K4.2های منجر به فعالسازی رله 

دقیقه در  11خروجی باید زمان فعال بودن اینبه تابلو اعلان حریق می گردد.  حریق مانع از ارسال سیگنال و

خروجی دقیقه پمپ اصلی شماره یک به هر دلیلی خاموش نگردد،  11در صورتیکه پس از  نظر گرفته شود،

Q2   فعال نمی گردد و همچنین با قطع شدن خروجیQ1  سیگنال حریق به تابلو اعلان حریق ارسال می

 گردد.

:Q2  اتوماتیک(  بعد از فعال شدن عملیات خودسرویس )دستی یاکه  می باشد 2خروجی دیجیتال شماره

پمپ ، 1شماره  اصلی  که باعث غیر فعال شدن پمپمی گردد  K5.1 , K5.2های منجر به فعالسازی رله 

 11خروجی باید زمان فعال بودن اینبه تابلو اعلان حریق می گردد.  حریق مانع از ارسال سیگنال وجوکی 

با  به هر دلیلی خاموش نگردد، دو دقیقه پمپ اصلی شماره 11پس از  دقیقه در نظر گرفته شود. در صورتیکه

لازم به ذکر است که فعال شدن  ال می گردد.یگنال حریق به تابلو اعلان حریق ارسس Q2قطع شدن خروجی 

 می باشد. 1و همچنین پمپ اصلی شماره  Q1منوط به غیرفعال شدن خروجی  Q2خروجی 

Q3  : هر مرتبه با  و جهت فعال سازی شیر برقی در نظر گرفته شده باشد کهمی  3خروجی دیجیتال شماره

 .فعال میگردد Q1,Q2 خروجی 

Q4 به تابلو اعلان حریق و فعال سازی  می باشد که وظیفه ارسال سیگنال خطا 4: خروجی دیجیتال شماره

 آژیر بادی نصب شده بر روی تابلو را بر عهده دارد.

I2  :  که باشد می 2ورودی دیجیتال شماره ( فعال شدن خروجی با باز شدن شیر تخلیه سلونوییدیQ3)  ،

به  c1شده و سیگنال فعال شدن آن توسط رله کمکی  1افت فشار سیستم منجر به فعال سازی پمپ شماره 
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PLC  غیر فعال شدن  در نتیجهکه ارسال می گردد(خروجی باعث بسته شدن شیر برقیQ3می ) لازم . شود

 c1رله کمکی  و عدم ارسال سیگنال تا مدت زمان یک دقیقه Q3خروجی  به ذکر است در صورت فعال شدن

 می شوند.قطع  Q1,Q3های  خروجیو فعال شده  Q4خروجی ، PLCبه 

I3  : فعال شدن خروجی باشد  می 3ورودی دیجیتال شماره( که با باز شدن شیر تخلیه سلونوییدیQ3)  ،

به  c4شده و سیگنال فعال شدن آن توسط رله کمکی  2افت فشار سیستم منجر به فعال سازی پمپ شماره 

PLC  غیر فعال شدن  در نتیجهکه ارسال می گردد(خروجی باعث بسته شدن شیر برقیQ3می ) لازم شود .

 c4رله کمکی  و عدم ارسال سیگنال تا مدت زمان یک دقیقه Q3خروجی  به ذکر است در صورت فعال شدن

 می شوند.قطع  Q2,Q3های  و خروجیفعال شده  Q4خروجی ، PLCبه 
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 مشخصات پمپ  -2پیوست 

به گونه ای ساخته شود که اجازه بازرسی پروانه ها و سایر قطعات داخلی را بدون ایجاد مزاحمت  بدنه پمپ باید

برای لوله کشی مکش و دهش فراهم نماید. بدنه باید شامل تمهیداتی جهت تسهیل دمونتاژ کردن آن بدون 

 .باشد ه استفاده از گوه یا ابزار مشابهنیاز ب

دات لازم جهت الحاق پایه را داشته باشد و یا دارای یک ساپورت )نظیر پمپ باید دارای پایه بوده یا تهمی

 .سوراخ پیچ و صفحه ای جهت اتصال پایه به پمپ( باشد

یک مجرای تخلیه باید به گونه ای تعبیه شده باشد که تمامی قطعات بدنه پمپ بتواند از طریق آن، از آب 

شد که امکان نصب سرپوش با مشخصات ذیل بر آن وجود تخلیه شود. این مجرا باید به گونه ای رزوه شده با

 :داشته باشد

  اینچ کوچکتر نباشد ½از لوله با سایز 

 از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده باشد 

ریخته گری پمپ باید دارای سطح هموار و عاری از پوسته پوسته شدگی، برآمدگی، ترك، تاول، سوراخ شن 

 .ر کارایی مورد انتظار آن تاثیرگذار است، باشدو هر نوع عیب و نقصی که ب

این رینگ باید از موادی ساخته شده باشد که دچار ساییدگی و خراش  ،پمپ باید دارای رینگ بدنه باشد

رینگ ها باید به گونه در بدنه تحکیم شده باشند که اجازه حرکت محوری یا دورانی را نداشته باشند. . نشود

 .رینگ پروانه نیست نالزامی به در نظر گرفت

 .استفاده از پروانه چدنی در پمپ های آتش نشانی مجاز نمی باشد

پروانه ها باید در یک جهت محوری به گونه ای تحکیم شده باشند که امکان تماس با بدنه در شرایط عملکردی 

 .را نداشته باشند

واره های جانبی یا پوشش های مناسب، مسیر پروانه ها باید از نوع بسته باشد. بدین ترتیب که با استفاده از دی

 .آب پروانه، از مکش به محیط پیرامونی به طور کامل محصور و بسته شده باشد

الزامات محل نصب پمپ آتش نشانی )از نظر استحکام و تحمل وزن و ارتعاشات( باید توسط سازنده پمپ 

 .عمار، سازه و مالک پروژه منتشر شودمشخص شده و جزئیات کامل اجرایی آن به منظور آگاهی مهندسین م

جنس پلاك های پمپ باید از نوع مقاوم در برابر خوردگی بوده و کلیه نوشته ها به نحو مناسب و دائمی با 

 .میلیمتر روی آن حک شده باشد 1.0عمق حداقل 

 .جهت دوران پمپ باید توسط پیکانی جهت دار، روی هر یک از پمپ ها مشخص شده باشد
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 پمپ جزئیات اجرای فنداسیون محل نصب مجموعه -3پیوست 

محل نصب پمپ های آتش نشانی باید دارای زیرسازی مناسب باشد. فنداسیون محل نصب باید مطابق جزئیات 

 ، مش بندی و بتن ریزی شود. 7مندرج در تصویر 

 

 جزئیات مش بندی و بتن ریزی فنداسیون مجموعه پمپ: 14شکل 
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 هاآزمون پمپ  -4پیوست

 آزمون عملکرد -4-1

پمپ باید در سرعت اسمی تحت آزمون عملکرد قرار بگیرد. منحنی های عملکردی باید به گونه ای ترسیم 

در ظرفیت اسمی و  ،و هد مجموع تولید شده در حالت بدون جریان( KW) شوند که بازدهی، توان حقیقی

در ظرفیت های میانی انتخابی بین ظرفیت حالت بدون جریان و بیشینه  همچنین %ظرفیت اسمی و 150

 اسمی، سرعت± 10%ظرفیت اسمی را نمایش دهد. آزمون عملکرد مجاز است در  150ظرفیت های بالاتر از 

دقیق، به کمک روابط ریاضی، استخراج گردند. در  اسمی سرعت برای عملکردی های منحنی و شده انجام

 .ه ای از یک منحنی عملکرد نمایش داده شده استتصویر ذیل نمون

 

 : منحنی عملکرد6شکل 

 آزمون دوام -2-4

ساعت در بیشینه سرعت و ظرفیت اسمی و با استفاده از  24پمپ های بدنه مجزا با شفت عمودی، باید 

سایش در یاتاقان ها با بزرگترین قطر پروانه، مورد آزمون دوام قرار بگیرند. در حین این آزمون، نباید اثری از 

افزایش توان مورد نیاز پمپ، مشاهده شود. همچنین یاتاقان های پایینی باید در شرایط غیرعملکردی و در 

 .حین آزمون دوام، عاری از آب باقی بمانند

 آزمون استحکام هیدرو استاتیک - 3-4

قه به طور ممتد، فشار دقی 1بدنه و قسمت دهش پمپ های بدنه مجزا، مکش از انتها و خطی، باید 

 .هر کدام بزرگتر بود، را تحمل نمایند psi 400برابر بیشینه فشار کاری یا  2هیدرواستاتیکی معادل 
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مجموعه پمپ های آتش نشانیآیین نامه            
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هر کدام   psi 250برابر بیشینه فشار کاری یا  1.5دقیقه در فشاری معادل  5ر پمپ باید به مدت حداقل ه

در آزمون فشار، هیچ گونه نشتی و گسیختگی مشاهده به طوریکه   که بزرگتر باشد، تحت آزمون قرار گیرد

 د.شون
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