
 



  بنام خدا                                       

  

  موارد مورد توافق سھ سازمان نظام مھندسي ،اتشنشاني و اتحادیھ برق و الکترونیک

  استان اصفھان در طراحي ،نظارت و اجراي سیستمھاي اتوماتیک کشف و اعلام حریق 

  

) جنرال (واحد از سیستم آژیر عمومي  ١۶درطراحي و اجراي تمامي ساختمان ھاي مسکوني تا   -١

 .واحدي از سیستم آژیر گروھي ویا مستقل استفاده گردد ١٩و ١٨،  ١٧و ساختمان ھاي 
مسقل و گروھی ، پانل انتخاب شده بایستی ھنگام طراحی طراحی و اجرای سیستم از نوع آژیر در

 .توانایی تغذیھ آژیرھای مورد نظر را دارا باشد

. تم ھاي آدرس پذیر در ساختمانھاي مسکوني از آژیر نوع گروه بندي شده باشندھمچنین تمامي سیس

    .موارد فوق و تغییرات مصوب در جدول اتنخاب سیستم پیوست ارائھ گردیده است

       

مشاعات ساختمان شامل پارکینگ ، موتورخانھ ، لابي ھمکف ، نگھباني ، استخر، سالن در تمامي  -٢

توضیح اینکھ . اجرا گردد) جنرال(انباري ھا و غیره آژیر از نوع عمومي اجتماعات ، راھروي 

و آدرس پذیر بھ آزائ ھر فرمان کشف حریق ، آژیر محل ھاي فوق فعال   براي سیستم متعارف

این واحد نیز جزو آژیر ) سوییت(درساختمان ھاي داراي یک واحد کوچک در ھمکف .گردند

 .در نظر گرفتھ شود) جنرال(عمومي 

کافي است، چنانچھ اتاق ) با محاسبات افت شدت صوت(براي ھر واحد مسکوني حداقل یک آژیر -٣

است ،آن اتاق آژیر جداگانھ نیاز ) Master bedroom(ھایي داراي حمام یا سرویس بھداشتي 

      .دارد

 )پارکینگ ھاي طبقاتي(  0-0پارکینگ ھاي زیر کد : ذیل آژیر استروب نیاز دارند مکان ھاي -۴

حداقل (محوطھ استخر ،موتورخانھ حرارت مرکزي ،سالن اجتماعات ، درب مجاور گذرھا ،

  ).استروب و آژیربصورت دلخواه

  

 .شستي ھم کف بھ راھروھاي محل تخیلھ و درب ھاي اصلي قابل انتقال باشد -۵

در موتورخانھ آسانسور دتکتور دود الزامي و دتکتور حرارتي جداگانھ یا بھ صورت ترکیبي  -۶

       .ري باشداختیا
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شستي دستگاه راه پلھ در ایستگاه مشترک ورودي واحد ھا و آسانسور و ترجیحا در کنار تجھیزات  -٧

  .اطفاي دستي آتشنشاني نصب شوند

   .در انباري ھا ھر کدام جداگانھ یک عدد دتکتور دود در نظر گرفتھ شود -٨

   .دود میباشد متر نیاز بھ دتکتور ٧راھروي جلوي انباري ھا با طول بیش از  -٩

شامل متعارف ، مستقل یا گروه بندي و آدرس (جھت کلیھ سیستم ھاي کشف و اعلام حریق  -١٠

ضروري است کنترل نقشھ ھا ، نظارت و اجرا ي سیستم حسب توانمندي با مارک سیستم ) پذیر

 صرفا توانایي تغذیھ تعداد آژیرھا و المانھاي اعلام حریق در ھر خط مطابق با(صورت پذیرد

 ).توانایي سیستم معرفي شده باشد

  
در .استفاده از کابل ضروری میباشد) کانونشنال(در تمامی سیستم ھای انتخابی نوع متعارف  -١١

 .گرددمحل ھایی کھ ریسک حریق بالا میباشد از کابل مقاوم بھ حریق بایستی استفاده 

ر اجباری میباشد و در آدرس پذیر استفاده از کابل شیلد دااعلام حریق  در سیستم ھایھمچنین 

  .تمامی ساختمانھای گروه د استفاده از کابل شیلد دار ضدحریق الزامی میباشد

 میباشد ،طراحی ١٣٩۴تمامی ساختمانھایی کھ تاریخ پروانھ ساخت آنھا از اول شھریور  -١٢

مطابق بند (نظام مھندسی آن از جدول پیوست  نقشھ ھاي کشف واعلام حریق ارایھ شده بھ سازمان

 .تبعیت نماید) اول

علاوه بر مشخص بودن برند آتشنشاني بایستي ھمچنین تمامی نقشھ ھای ارائھ شده بھ سازمان 

  .  داراي جدول توانایي تغذیھ المانھاي اعلام  و مصرف جریان ھر خط و کل  باشندسیستم ، 

 
  .وي اعلام حریق یک آژیر رسم گردددر ھمکف درکنار تابل: ١تبصره    

  .استروب بیرون درب مجاور گذر از رلھ فایر پانل تغذیھ گردد: ٢تبصره    

  .در صورت استفاده از آژیر بیرون درب مجاور گذر از خط جنرال تغذیھ گردد: ٣تبصره    

خط باشد ، یک   )جنرال(خط عمومي  ۴در صورتیکھ پانل اعلام حریق داراي :  ۴تبصره    

جھت آژیر بالاي تابلو، یک خط جھت آژیر ھاي ھمکف و زیر زمین و دو خط براي طبقات 

استفاده گردد ولي در صورتیکھ پانل داراي دو خط آژیر عمومي باشد ، یک خط جھت آژیر بالاي 

    .پانل و ھمکف و زیر زمین ھا و خط دوم جھت طبقات استفاده گردد

  آژیرھا بصورت منطقھ ایي یا چند طبقھ باھم بصدا دردر سیستم گروه بندي :  ۵تبصره    

  .مي آیند و یا  با فعال شدن یک زون اعلام، اخطار دو زون مجاور بصدا در مي آید

www.mohandes-iran.com

http://www.mohandes-iran.com


  .جدول نھایي انتخاب سیستم ھاي اعلام حریق واحد ھاي مسکوني           

  

  
   

  توضیحات

  
استفاده از سیستم 

اعلام حریق 
 اختیاري است

  
سیستم  استفاده از یك نوع 
 اجباري است

  
استفاده از یك نوع سیستم  

 اجباري است

  
استفاده از سیستم  
آنالوگ آدرس پذیر با 

آژیر گروه بندي اجباري 
 است

  
استفاده از سیستم  
آنالوگ آدرس پذیر 
با آژیر گروه بندي 

  اجباري است
  

سیستم 
آنالوگ 

  آدرس پذیر
  با آژیر 

 گروه بندي

  
  

 اختیاري

  
  

 اختیاري

  
  

 اختیاري

  
  

 اجباري
  
  

 اجباري
 

  
  

سیستم 
 متعارف 

  
  

 اختیاری

واحد آژیر     ١۶تا 
  عمومي

 ----------------------  
واحد آژیر   ١٩تا١٧

 مستقل یا گروه بندي

واحد آژیر     ١۶تا 
  عمومي

 ----------------------  
واحد آژیر   ١٩تا١٧

 مستقل یا گروه بندي

  
  غیر مجاز

 

  
 غیر مجاز

 

  
نوع    

  ساختمان

 
ساختمان كمتر از 

طبقھ از کف  ۵
زمین و كمتر از 

  واحد ١١

  
طبقھ   ۵ساختمان كمتر از 

واحد و  ١١از کف زمین و 
 بھ بالا

 
و بھ بالا تا ده  ۵ساختمان 

طبقھ  طبقھ  از کف زمین وتا 
 واحد ٢٠

 
واحد و بھ  ٢٠ساختمان 

 بالا

 
ساختمان بیش از 

سقف ویا بیش  ١٠
 مترمربع ۵٠٠٠از 

 
 

  

  

  :انتخاب سیستم ھا را بیان مینمایدجدول زیر بھ نحو ساده 

  

  واحدی آژیر گروھی یا مستقل  ١٩و١٨- ١٧واحد سیستم آژیر جنرال و  ١۶سیستم اعلام حریق تا
  .میباشد

  میباشد) کف کوچھ(مننظور از کف ،صفر صفر. 
  طبقھ از کف  ۵( سقف  ۵اعتقاد دارد ساختمانھای اصفھان در حال حاضر سازمان آتشنشانی ( 

واحد نیاز بھ سیستم کشف و اعلام دارد ، بنابر این تا بررسی کامل نظر دفتر  ۵بشرط دارا بودن 
  .تدوین مقررات ملی ساختمان ، نظر سازمان آتشنشانی قابل اجرا میباشد

 

 ۵٠٠٠ساختمان  بیش از 
  مترمربع

 ١٠ساختمان بیش از 
 طبقھ از کف

  واحد و بھ بالا ٢٠ساختمان 
 

  سیستم آنالوگ آدرس پذیر
 با آژیر گروه بندي شده

  واحد وبھ  ١١ساختمان   
  واحد ٢٠بالا تا      

طبقھ از کف  ۵ساختمان 
  و بھ بالا تا ده سقف

طبقھ  ۵ساختمان كمتر از 
 واحد و بھ بالا ١١کف و از 

 )کانونشنال(سیستم متعارف 
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