
 مبدل انرژی شیمیایی سوخت ها به انرژی حرارتی

 (حرارت،سوخت،اکسیژن)تشکیل مثلث احتراق
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 (گازوئیل ، مازوت) مایع
گاز
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مشعل های گاز سوز
مشعل های گازوئیل سوز
مشعل های مازوت سوز
(گاز و گازوئیل)  مشعل های دو گانه سوز
(ت گاز ، گازوئیل، مازو)مشعل های سه گانه سوز
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تامین هوا به صورت طبیعی یا اتمسفریک

تامین هوا به شکل اجباری یا دمنده دار
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الکتروموتور
بادزن
ترانسفور ماتور جرقه
شیر برقی
کلید کنترل فشار گاز
کلید کنترل فشار هوا یا کلید گریز از مرکز
الکترود جرقه
شبکه احتراق
میله ی یونیزاسیون

http://mohandes-iran.com

http://mohandes-iran.com/


ی نوع موتور آسنکرون با روتور القای
قفس سنجابی

سرعت(RPM ) گاهی 2900معمولا
1450

 استاتور دارای دو سیم پیچ اصلی و
کمکی

خازن برای اجاد گشتاور بیشتر معمولا از
استفاده می شود

 خازن در مدار سیم پیج راه انداز سری
می شود

 9به 4برای تست سلامت موتور پایه
متصل شود
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 تامین هوای لازم

نصب روی شافت موتور

بالانس شده در کارخانه

 جهت چرخش به سمت داخل
دیگ
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ابجاد قوس الکتریکی

 ولت10000ولتاژ حدود

 دقیقه3زمان کار

 زمان کار % 33زمان کار

 دقیقه4بعضی از ترانس ها زمان

 3برای تست عملکرد ترانس پایه

متصل شود9به پایه 

http://mohandes-iran.com

http://mohandes-iran.com/


وبینشیر برقی تک ضرب دارای یک هسته و ب

شیر برقی تدریجی دارای هسته ،بوبین ،
هیدرولیک 
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هسته
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بوبین
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 شیر
هسته
بوبین
 سوپاپ
فنر
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 در جهت عقربه ساعت شیر
بسته می شود

در جهت خلاف عقربه ساعت
شیر باز می شود
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100تا % 10تنظیم مقدار فشار گاز از%
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 تنظیم می شود4و 3فشارمعمولا بین

 3و2با کاهش فشار گاز شهر بین
تنظیم می شود

 7و 4با افزایش فشارگاز شهر بین
تنظیم می شود
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 میلی بار است3تا 0/9درجه بندی شیر بین

 تنظیم می شود1/2تا 0/9تنظیم این شیر معمولا بین

ت برای اطمینان از سالم بودن با دمیدن در آن باید کنتاک

وصل شود 

در صورت خرابی حتما باید تعویض شود

 از مدار خارج 3و2ممکن است گاهی با جمپر کردن پایه

کنند
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رنگ شعله از پشت سایت گلاس کاملا آبی
سر شعله مقداری زرد
 طول دیگ تمام شود¾ طول شعله در
چشم نسوزد
شعله به جداره دیگ برخورد نکند
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بر اثر حرارت زیاد هوای اطراف شعله یونیزه می شود

ذرات هوا دارای بار مثبت و منفی می شوند

یون مثبت جذب بدنه می شود

یون منفی جذب میله یون می شود

 میلی آمپر تولید می شود10بنابر این جریان مستقیمی در حد
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 در مشعل های گازی به جای شعله
اده پخش کن از شبکه احتراق استف

می شود
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موتور
پمپ گازوئیل
نازل
دمپر هوا
بادزن
شیر برقی
ترانس جرقه
چشم الکتریکی
شعله پخش کن
کوپلینگ
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دبی مشخص
به صورت پودر
چرخش سوخت
 30،45،60،80زاویه معین
شکل معین توپر(s    )توخالی(H    )نیمه پر(B)
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ل باید روی چشم الکتریکی را بپوشانید و مشعل را روشن کنید مشع

ریست کند

ن چشم الکتریکی را در معرض تابش نور قرار دهید و مشعل را روش

.رله باید ریست کند.کنید 

هنگامی که مشعل در حالت کار عادی است روی چشم الکتریکی را

شعل بپوشانید، ترانس جرقه باید شروع به کار کند و سیکل کار م

شروع شود و سپس رله ریست کند
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 ه ای  کی2و 1پ  ری  م الکت 
ش  چ 

 ه ای  ه3پ  رق  س ج 
ران  ت 

 ه ای  ور4پ  موت 

 ه ای  رق ی5پ  ر ت  ت  ش 

 ه ای  رق ی6پ  ر ت  ت  ش 

 ه ای  ا لارم7پ 

 ه ای  ول8پ  ت 

 ه ای  ار  9پ  ف 
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 فاز9و 1پایه
 میله یونیزاسیون2پایه
 ترانس جرقه3پایه
 موتور4پایه
 شیر برقی5پایه
 شیر برقی6پایه
 7و 5شیر کنترل هوا بین پایه
 نول8پایه
 فاز9پایه
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  ثانیه12شروع کار الکتروموتور و ترانس جرقه
 ثانیه      زمان 18ثانیه ، ادامه کار موتور 18ادامه کار ترانس جرقه

ثانیه8ثانیه  ،  باز شدن شیر برقی  10ایمنی شیر برقی  
   ثانیه بعد 30روشن شدن مشعل ، از کار افتادن ترانس جرقه

استارت
یر در مشعل های دو نازله هم زمان با از کار افتادن ترانس جرقه ش

دوم باز می شود
 شروع به کار چشم الکتریکی
ادامه کار مشعل
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  ثانیه10بعد از فرمان وصل هیچ عملی انجام نمی شود
  ثانیه60تا 30روشن شدن موتور و زمان تخلیه
 ثانیه بعد از پایان زمان تخلیه5تا 3به کار افتادن ترانس جرقه
 ثانیه 30تا 20باز شدن شیر برقی
خارج شدن ترانس جرقه
 باز شدن شیر دوم در صورت وجود
برقرای مدار توسط میله یون
ادامه کار مشعل
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